
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

(Главное управление МЧС России
по Ставропольскому краю)

ул. 8 марта, 164, г. Ставрополь, 355037
Тел.: 34-94-05, факс: 75-96-55 (код 8652)

e-mail: gu.mchs26@26.mchs.gov.ru

           DSNUMBER

       ________________№_______________
       На №                               от                                    

   

 
Начальнику управления образования

Новоалександровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

Бороденко Н.В.

novoalex_rono@stavminobr.ru

О направлении информации

Уважаемая Наталья Викторовна!

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  с  04  марта  по  13  марта  2024  года
сотрудниками  отдела  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы
по  Новоалександровскому  городскому  округу  и  Красногвардейскому
муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической
работы  Главного  управления  МЧС  России  по  Ставропольскому  краю
на  основании  требования  прокуратуры  Новоалександровского  района
Ставропольского  края  о  привлечении  специалиста  и  проведения  надзорных
мероприятий (проверки) от 15.02.2024 № 7-01-2024 было проведено обследование
противопожарного  состояния  следующих  объектов,  расположенных
на территории Новоалександровского  муниципального  округа  Ставропольского
края,  где  на  момент  обследования  были  выявлены  следующие  нарушения,
а именно:

1. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  2»  по  адресу:  ст.  Григорополисская,
ул. Шмидта, 33:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных  систем  (пункт  54  Правил  противопожарного  режима
в  Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
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предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024, монтаж указанных систем осуществлялся в 2008
году (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ), пункт 54 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлических  наружных  лестниц,
с  составлением  соответствующего  протокола  испытаний  и  внесением
информации  в  журнал  эксплуатации  систем  противопожарной  защиты
(пункт 17 «б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 4.1)
помещение  пищеблока,  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1)
не  отделен  противопожарной  дверью с  нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  овощного  с  обозначением  категории
на входных дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, СП 4.13130.2013
п.  5.1.2  Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение  распространения
пожара на объектах защиты (далее - СП 4.13130.2013);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 4.1)
помещения  детского  сада  (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1),
не отделено противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения  и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ).

2. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  3»  по  адресу:  г.  Новоалександровск,
ул. Советская, 150А:

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);
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- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения
и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится  в  не  работоспособном
состоянии,  шлейф  №  1  (коридор  к  спортивному  залу  и  учебная  мастерская),
шлейф № 4 (моечная, запасной выход 1 этаж начальные классы), шлейф № 14
(спортзал)  на  приемно-контрольном  приборе,  находятся  в  отключенном
состоянии (пункт 54 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлических  наружных  лестниц
и ограждений на крыше, с составлением соответствующего протокола испытаний
и  внесением  информации  в  журнал  эксплуатации  систем  противопожарной
защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ);

- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 4.1)
помещение  пищеблока  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1)
складские  помещения  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1)
не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 4.1)
помещение  детского  сада  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф 1.1),
не отделено противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
123-ФЗ помещение  пищеблока,  котельной,  складских  помещений
с  обозначением  категории  на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12
ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- на  втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

3. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  5»  по  адресу:  г.  Новоалександровск,
ул. Лермонтова, 20:

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
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при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения
и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится  в  не  работоспособном
состоянии, шлейф № 8 (2 этаж классы «Восток»), шлейф № 17 (спортзал), шлейф
№  19  (столовая)  на  приемно-контрольном  приборе  находятся  в  отключенном
состоянии (пункт 54 ППР в РФ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- на  втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
внутреннего противопожарного водопровода (пункт 50 ППР в РФ).

4. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 6» по адресу: с. Раздольное, ул. Школьная, 49:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2011 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на  втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013);



5

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше, с составлением
соответствующего  протокола  испытаний  и  внесением  информации  в  журнал
эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 4.1)
помещение  пищеблока  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1)
не отделено противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ).

5. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  6»  (филиал)  по  адресу:  ст.  Воскресенская,
ул. Школьная, 18:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2011 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 4.1)
помещение  пищеблока  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1)
не отделено противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
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безопасности»  помещение  пищеблока  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- на  втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI  30*,  а  также закрепленными стальными стремянками (статьи 4,  6
№ 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ).

6. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  7»  по  адресу:  пос.  Горьковский,
пер. Школьный, 2:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности» здания котельной с обозначением категории на входных дверях
с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- на  втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ).

7. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  9  с  казачьими  классами  имени  атамана
А.В. Репникова» по адресу: ст. Расшеватская, ул. Советская, 3:
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- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2012 году (пункт 54 ППР в РФ);

- в  здании  школы  автоматическая  установка  пожарной  сигнализации
и  система  оповещения  и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится
в неработоспособном состоянии, шлейф № 2 (щитовая, служебное помещение),
шлейф  № 9  (второй  этаж),  шлейф № 12  (коридор,  1  этаж  центральный вход,
выход  №  2),  шлейф  №  13  (сельская  библиотека,  гардероб,  кабинет  музыки
№ 11,  12,  коридор)  находится в отключенном состоянии (пункт 54 ППР в РФ,
ст. 4, ст. 5 ФЗ № 123);

- в  здании  музея  автоматическая  установка  пожарной  сигнализации
и  система  оповещения  и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится
в  неработоспособном  состоянии,  шлейф  №  1,2,3  находится  в  отключенном
состоянии  (инструкция  о  защищаемых  помещениях  отсутствует)  (пункт  54
ППР в РФ, ст. 4, ст. 5 ФЗ № 123);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше, с составлением
соответствующего  протокола  испытаний  и  внесением  информации  в  журнал
эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 4.1)
помещение  пищеблока  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1),
помещение мясного цеха, складских помещений не отделены противопожарными
дверями  с  нормируемым  пределом  огнестойкости  не  менее  EI  30*,
обеспечивающей  ограничение  интенсивности  и  продолжительности  горения
в случае возникновения пожара (статья 5,  часть 1 статьи 6,  часть 1 статьи 88,
таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  помещение  мясного  цеха,  складских
помещений с обозначением категории на входных дверях с наружной стороны
(пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- в здании  школы  и  в  здании  музея  выходы  в  чердачное  помещение
не оборудованы противопожарными люками 2-го типа с нормируемым пределом
огнестойкости не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).
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8. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 13» по адресу: пос. Светлый, ул. Советская, 6:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2013 году (пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения
и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится  в  не  работоспособном
состоянии, шлейф № 5 (столовая, все подсобные помещения, кабинеты № 19,20),
шлейф № 6 (помещение подвала), шлейф № 10 (правая часть коридора, кабинет
№  9,  10,  медицинский  кабинет)  на  приемно-контрольном  приборе,  находятся
в отключенном состоянии (пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ).

9. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  14»  по  адресу:  пос.  Краснозоринский,
ул. Ветеранов, 3:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и
управления  эвакуации  людей  при  пожаре  в  помещениях  столовой  находится
в  неработоспособном  состоянии  шлейф  №  38  (спортзал)   находится
в отключенном состоянии (пункт 54 ППР в РФ, ст. 4, ст. 5 ФЗ № 123)
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- не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
внутреннего противопожарного водопровода (пункт 50 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ);

- на втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

10. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  14»  (филиал)  по  адресу:  пос.  Равнинный,
ул. Октябрьская, 1:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не проводится ежегодное испытание данных систем. Монтаж указанных систем
осуществлялся в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и
управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится  в  неработоспособном
состоянии  шлейф  №  1  (спортзал),  шлейф  №  2  (раздевалка,  музей,  кладовая,
щитовая, пионерская комната, коридор цокольный этаж), шлейф № 3 (столовая,
кабинет  кладовщика),  шлейф № 4  (мастерская),  шлейф № 5  (1  этаж  коридор,
центральный вход, запасной вход), шлейф № 6 (кабинет технологии, учительская,
начальные классы 1,2,3,4), шлейф № 8 (2 этаж коридор), шлейф № 9 (актовый зал,
кабинеты  математики,  русского  языка,  истории,  химии,  лаборантская  химия),
шлейф  №  10  (кабинет  физики,  информатики,  лаборантская  физики,  кабинет
психолога, завхоза)  находится в отключенном состоянии (пункт 54 ППР в РФ,
ст. 4, ст. 5 ФЗ № 123);

- не обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещения  пищеблока  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- на втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).
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11. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  лицей  «Экос»
по адресу: г. Новоалександровск, пер. Пугача, 15:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения
и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится  в  неработоспособном
состоянии (прибор приемно-контрольный «Гранит-5») находится в отключенном
состоянии (пункт 54 ППР в РФ № 1479, ст. 1, ст. 4, ст. 5 ФЗ № 123);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлических  наружных  лестниц,
с  составлением  соответствующего  протокола  испытаний  и  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17
«б» ППР в РФ);

- не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- на объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 4.1)
помещение  пищеблока  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1)
не отделено противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
внутреннего противопожарного водопровода (пункт 50 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ).
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12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 9 «Аленушка» по адресу: пос. Краснозоринский, ул. Ветеранов, 6:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлических  наружных  лестниц
и ограждение на крыше, с составлением соответствующего протокола испытаний
и  внесением  информации  в  журнал  эксплуатации  систем  противопожарной
защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ);

- не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- на объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение прачечной и гладильной (класс функциональной пожарной опасности
Ф  5.1)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности» помещения пищеблока, прачечной и гладильной с обозначением
категории на входных дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2
СП 4.13130.2013).

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 10 «Семицветик» по адресу: г. Новоалександровск, ул. Советская, 308:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей



12

при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2014 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока, прачечной, бойлерная (класс функциональной пожарной
опасности Ф 5.1),  2-х  складских помещений (класс  функциональной пожарной
опасности  Ф  5.2)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым
пределом  огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение
интенсивности  и  продолжительности  горения  в  случае  возникновения  пожара
(статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  прачечной,  бойлерной,  2-х  складских
помещений с обозначением категории на входных дверях с наружной стороны
(пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- на втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI  30*,  а  также закрепленными стальными стремянками (статьи 4,  6
№ 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

14. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 11 «Колосок» по адресу: пос. Темижбекский, ул. Кооперативная, 19:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлических  наружных  лестниц,
с  составлением  соответствующего  протокола  испытаний  и  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17
«б» ППР в РФ);

- не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);
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- на объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока, и прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф 5.1),  2-х складских помещений (класс  функциональной пожарной опасности
Ф  5.2)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  прачечной,  2-х  складских  помещений
с  обозначением  категории  на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12
ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ);

- на втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI  30*,  а  также закрепленными стальными стремянками (статьи 4,  6
№ 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 15» по адресу: пос. Ударный, ул. Южная, 6:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2015 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- на объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока, и прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф 5.1),  2-х складских помещений (класс  функциональной пожарной опасности
Ф  5.2)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
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и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  прачечной,  2-х  складских  помещений
с  обозначением  категории  на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12
ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы  противопожарными
люками  2-го  типа  с  нормируемым  пределом  огнестойкости  не  менее  EI  30*,
а  также  закрепленными  стальными  стремянками  (статьи  4,  6  №  123-ФЗ,
п 7.7 СП 4.13130.2013).

16. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 16 «Ромашка» по адресу: ст. Григорополисская, ул. Первомайская, 52:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2015 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока,  прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф 5.1), складного помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2)
не отделены противопожарной дверями с нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  прачечной,  складского  помещения
с  обозначением  категории  на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12
ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ).
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17. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 17 «Светлячок» по адресу: ст. Григорополисская, ул. Светлая, 1:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- на втором  этаже  выход  в  чердачное  помещение,  не  оборудован
противопожарным  люком  2-го  типа  с  нормируемым  пределом  огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ).

18. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 18 «Черешенка» по адресу: ст. Воскресенская, ул. Школьная, 25:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2011 году (пункт 54 ППР в РФ).
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19. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 19 «Ромашка» по адресу: х. Краснодарский, ул. Калинина, 41:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2010 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока и прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф  5.1),  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  и  прачечной  с  обозначением  категории
на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12  ППР  в  РФ,  п.  5.1.2
СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ);

- на втором  этаже  выход  в  чердачное  помещение,  не  оборудован
противопожарным  люком  2-го  типа  с  нормируемым  пределом  огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

20. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 20 «Светлячок» по адресу: х. Керамик, ул. Заводская, б/н:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ; пункт 54 ППР в РФ);
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- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2010 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока и прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф  5.1),  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  и  прачечной  с  обозначением  категории
на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12  ППР  в  РФ,  п.  5.1.2
СП 4.13130.2013).

21. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 21 «Гнёздышко» по адресу: с. Раздольное, пер. Комсомольский, 45:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлических  наружных  открытых
лестниц  с  составлением  соответствующего  протокола  испытаний  и  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17
«б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока и прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф  5.1),  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);
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- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  и  прачечной  с  обозначением  категории
на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12  ППР  в  РФ,  п.  5.1.2
СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ);

- на втором  этаже  выход  в  чердачное  помещение,  не  оборудован
противопожарным  люком  2-го  типа  с  нормируемым  пределом  огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 23 «Красная шапочка» по адресу: пос. Горьковский, ул. Комсомольская, 49:

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2010 году (пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения
и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится  в  не  работоспособном
состоянии,  шлейф  №  8  (кухня,  вход  в  детский  сад  «фойе»,  котельная)
на приемно-контрольном приборе, находятся в отключенном состоянии (пункт 54
ППР в РФ);

- не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлической  наружной  открытой
лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17
«б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока,  прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф  5.1)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
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Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  прачечной,  котельной  с  обозначением
категории на входных дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2
СП 4.13130.2013);

- на втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI  30*,  а  также закрепленными стальными стремянками (статьи 4,  6
№ 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

23. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 25 «Ромашка» по адресу: ст. Расшеватская, ул. Первомайская, 1:

- на объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2010 году (пункт 54 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлических  наружных  лестниц
и ограждений на крыше, с составлением соответствующего протокола испытаний
и  внесением  информации  в  журнал  эксплуатации  систем  противопожарной
защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока, прачечной, гладильной (класс функциональной пожарной
опасности Ф 5.1), помещение архива, кладовая не отделены противопожарными
дверями  с  нормируемым  пределом  огнестойкости  не  менее  EI  30*,
обеспечивающей  ограничение  интенсивности  и  продолжительности  горения
в случае возникновения пожара (статья 5,  часть 1 статьи 6,  часть 1 статьи 88,
таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ).

24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 26 «Василек» по адресу: х. Фельдмаршальский, ул. Терешкова, 2:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
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в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением
соответствующего  протокола  испытаний  и  внесением  информации  в  журнал
эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ);

- для здания  не  обеспечена  (отсутствует)  наружная  пожарная  лестница,
предназначенная для подъема личного состава подразделений пожарной охраны  и
пожарной  техники  на  кровлю  (статьи  4,  6  №  123-ФЗ,  пункт  7.1
СП 4.13130.2013).

25. Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Центр
развития  ребенка  -  детский  сад  №  28  «Красная  Шапочка»  по  адресу:
г. Новоалександровск, пер. Энгельса, 4:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
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предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2010 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлической  наружной  открытой
лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17
«б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
складское  помещение  в  пищеблоке,  архив  2  этаж  (класс  функциональной
пожарной  опасности  Ф  5.1),  бойлерная  (класс  функциональной  пожарной
опасности  Ф  5.2)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым
пределом  огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение
интенсивности  и  продолжительности  горения  в  случае  возникновения  пожара
(статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  складского  помещения  в  пищеблоке,  архив  2  этаж,  бойлерная
с  обозначением  категории  на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12
ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
внутреннего противопожарного водопровода (пункт 50 ППР в РФ);

- на  втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 29 «Сказка» по адресу: г. Новоалександровск, пер. Рабочий, 10 а:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2019 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
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Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности» здания пищеблока с обозначением категории на входных дверях
с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- для  здания  не  обеспечена  (отсутствует)  наружная  пожарная  лестница,
предназначенная для подъема личного состава подразделений пожарной охраны
и  пожарной  техники  на  кровлю  (статьи  4,  6  №  123-ФЗ,  пункт  7.1
СП 4.13130.2013).

27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности
по  социально-личностному  развитию  детей  №  33  «Ласточка»  по  адресу:
пос. Радуга, ул. А. Павлова, 16:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлических  наружных  лестниц
и ограждений на крыше, с составлением соответствующего протокола испытаний
и  внесением  информации  в  журнал  эксплуатации  систем  противопожарной
защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ);

- не проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение  прачечной  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1),
не отделено противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  прачечной  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- на втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
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не менее EI  30*,  а  также закрепленными стальными стремянками (статьи 4,  6
№ 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 35 «Колокольчик» по адресу: г. Новоалександровск, пер. Некрасова, 1:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

-  на объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности Ф 1.1)
помещение пищеблока и прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф  5.1),  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  и  прачечной  с  обозначением  категории
на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12  ППР  в  РФ,  п.  5.1.2
СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ);

- для  здания  не  обеспечена  (отсутствует)  наружная  пожарная  лестница,
предназначенная для подъема личного состава подразделений пожарной охраны
и  пожарной  техники  на  кровлю  (статьи  4,  6  №  123-ФЗ,  пункт  7.1
СП 4.13130.2013).

29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 37 «Ландыш» по адресу: х Воровский, пер. Школьный, 2 б:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);
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- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока, и прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф 5.1), кладовая (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) не отделены
противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не менее
EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности  и  продолжительности
горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи
88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ),

30. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 38 «Ромашка» по адресу: х. Красночервонный, ул. Кубанская, 1:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения
и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится  в  не  работоспособном
состоянии, шлейф № 2 (правое крыло, сараи) на приемно-контрольном приборе,
находятся  в  отключенном  состоянии.  36.  Автоматическая  установка  пожарной
сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре
находится в не работоспособном состоянии, шлейф № 1 (коридор 1 этажа), шлейф
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№  5  (кабинеты  1  этажа  (север,  юг,  запад)),  шлейф  №  7  (спортзал)
на приемно-контрольном приборе, находятся в отключенном состоянии (пункт 54
ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлической  наружной  открытой
лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17
«б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока,  прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф 5.1), склад овощей, бакалея склад (класс функциональной пожарной опасности
Ф  5.2)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  "Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности"  помещение  пищеблока,  прачечной,  котельной  и  склада  овощей,
бакалея склада с обозначением категории на входных дверях с наружной стороны
(пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ).

31. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 41 «Теремок» по адресу: пос. Равнинный, ул. Молодежная, 18-а:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2011 году (пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения
и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится  в  не  работоспособном
состоянии,  шлейф  №  6  (кухня,  кладовые)  на  приемно-контрольном  приборе,
находятся в отключенном состоянии (пункт 54 ППР в РФ);
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- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлической  наружной  открытой
лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17
«б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение  пищеблока  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1),
складское  помещение  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.2)
не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
здание  Краснозоринского  территориального  отдела  (класс  функциональной
пожарной  опасности  Ф  4.3),  не  отделено  противопожарной  дверью
с  нормируемым  пределом  огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей
ограничение  интенсивности  и  продолжительности  горения  в  случае
возникновения пожара (статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23,
24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  складское  помещение  с  обозначением
категории  на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12  ППР  в  РФ,
п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
наружного  противопожарного  водоснабжения   и  не  организовал  проведение
проверок  на  водоотдачу  не  реже  2  раз  в  год  (весной  и  осенью)  с  внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 48
ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
внутреннего противопожарного водопровода (пункт 50 ППР в РФ).

32. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 42 «Тополёк» по адресу: пос. Светлый, ул. Советская, 42:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
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Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2010 году (пункт 54 ППР в РФ);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения
и  управления  эвакуации  людей  при  пожаре  находится  в  не  работоспособном
состоянии, шлейф № 3 (медпункт, пищеблок, коридор) на приемно-контрольном
приборе, находятся в отключенном состоянии (пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлической  наружной  открытой
лестницы и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола
испытаний  и  внесением  информации  в  журнал  эксплуатации  систем
противопожарной защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока,  прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф 5.1), складское помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2)
не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  прачечной,  складского  помещения
с обозначением категории на входных дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР
в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013).

33. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 44 «Колосок» по адресу: пос. Присадовый, ул. Степная, 1:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2013 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);
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- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлической  наружной  открытой
лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17
«б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение  прачечной  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1),
не отделено противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  прачечной  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- на  втором  этаже  выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы
противопожарными люками 2-го  типа  с  нормируемым пределом огнестойкости
не менее EI 30* (статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 47«Одуванчик» по адресу: пос. Лиманный, ул. Карла Маркса, 2:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2010 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение  пищеблока  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1),
не отделено противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости
не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
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безопасности»  помещение  пищеблока  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- для  здания  не  обеспечена  (отсутствует)  наружная  пожарная  лестница,
предназначенная для подъема личного состава подразделений пожарной охраны
и  пожарной  техники  на  кровлю  (статьи  4,  6  №  123-ФЗ,  пункт  7.1
СП 4.13130.20130).

35. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 48 «Золушка» по адресу: пос. Рассвет, ул. Кооперативная, 42:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания детского сада и пищеблока (пункт 13 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлической  наружной  открытой
лестницы и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола
испытаний  и  внесением  информации  в  журнал  эксплуатации  систем
противопожарной защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  складских  помещений,  котельной
с  обозначением  категории  на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12
ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013).

36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 50 «Родничок» по адресу: г. Новоалександровск, пер. Ворошилова, 50:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
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при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2008 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока,  прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф 5.1), складское помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2)
не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  "Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности"  помещение  пищеблока,  прачечной  и  складского  помещения
с  обозначением  категории  на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12
ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013).

37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности
по художественно - эстетическому развитию детей № 52 «Чебурашка» по адресу:
г. Новоалександровск, ул. Мичурина, 2:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
складское  помещение  на  1  этаже,  а  также  складские  помещения  в  отсеке
пищеблока  (класс  функциональной  пожарной  опасности  Ф  5.1),  не  отделено
противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI
30*, обеспечивающей ограничение интенсивности и продолжительности горения
в случае возникновения пожара (статья 5,  часть 1 статьи 6,  часть 1 статьи 88,
таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
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безопасности» складское помещение на 1 этаже, а также складские помещения
в отсеке  пищеблока с  обозначением категории на входных дверях с  наружной
стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- выходы  в  чердачное  помещение,  не  оборудованы  противопожарными
люками  2-го  типа  с  нормируемым  пределом  огнестойкости  не  менее  EI  30*
(статьи 4, 6 № 123-ФЗ, п 7.7 СП 4.13130.2013).

38. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
комбинированного  вида  №  53  «Солнышко»  по  адресу:  г.  Новоалександровск,
пер. Рабочий, 14:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение  эксплуатационных  испытаний  металлической  наружной  открытой
лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17
«б» ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока,  прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф  5.1)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  прачечной  с  обозначением  категории
на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12  ППР  в  РФ,  п.  5.1.2
СП 4.13130.2013).

39. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад
№ 54 «Жемчужинка» по адресу: г. Новоалександровск, пер. Пугач, 15:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);
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- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2010 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  кровли
здания (пункт 13 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока, прачечной, котельной (класс функциональной пожарной
опасности  Ф  5.1),  помещение  кладовой  (класс  функциональной  пожарной
опасности  Ф  5.2)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым
пределом  огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение
интенсивности  и  продолжительности  горения  в  случае  возникновения  пожара
(статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  прачечной,  котельной  и  кладовой
с  обозначением  категории  на  входных  дверях  с  наружной  стороны  (пункт  12
ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  обеспечил  своевременное  обслуживание
внутреннего противопожарного водопровода (пункт 50 ППР в РФ).

40. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 55 «Росинка» по адресу: г. Новоалександровск, ул. Садовая, 20:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  защиты (класс  функциональной пожарной опасности  Ф 1.1)
помещение пищеблока,  прачечной (класс функциональной пожарной опасности
Ф  5.1)  не  отделены  противопожарными  дверями  с  нормируемым  пределом
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огнестойкости  не  менее  EI  30*,  обеспечивающей  ограничение  интенсивности
и продолжительности горения в случае возникновения пожара (статья 5, часть 1
статьи 6, часть 1 статьи 88, таблицы 23, 24 123-ФЗ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока,  прачечной  с  обозначением  категории
на  входных  дверях  с  наружной  сторон  (пункт  12  ППР  в  РФ,  п.  5.1.2
СП 4.13130.2013);

- руководитель  организации  не  организовал  не  реже  1  раза  в  5  лет
проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением
соответствующего  протокола  испытаний  и  внесением  информации  в  журнал
эксплуатации систем противопожарной защиты (пункт 17 «б» ППР в РФ),

41. Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр» по адресу: г. Новоалександровск,
ул. Ленина, 70:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2011 году (пункт 54 ППР в РФ);

- для  здания  не  обеспечена  (отсутствует)  наружная  пожарная  лестница,
предназначенная для подъема личного состава подразделений пожарной охраны
и  пожарной  техники  на  кровлю  (статьи  4,  6  №  123-ФЗ,  пункт  7.1
СП 4.13130.2013).

42. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа» по адресу: г. Новоалександровск, ул. Советская, 307:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
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Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2015 году (пункт 54 ППР в РФ).

43. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей  «Оздоровительно  -  образовательный  центр  «Дружба»  по  адресу:
с. Раздольное, предместье:

- на  объекте  защиты  отсутствует  техническая  документация  на  системы
противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие
в  составе  указанных  систем,  и  результаты  пусконаладочных  испытаний
указанных систем (пункт 54 ППР в РФ);

- на  объекте  отсутствует  проектная  документация  на  монтаж  систем
противопожарной  защиты  (системы  автоматической  пожарной  сигнализации)
(статья 83 123-ФЗ, пункт 54 ППР в РФ);

- не  проведена  замена  средств  обеспечения  пожарной  безопасности
(системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  оповещения  людей
при  пожаре),  эксплуатирующихся  сверх  срока  службы  (более  10  лет).
Не  проводится  ежегодное  испытание  данных  систем.  По  информации,
предоставленной  отделом  образования  Новоалександровского  муниципального
округа исх. № 877 от 18.03.2024 года, монтаж указанных систем осуществлялся
в 2009 году (пункт 54 ППР в РФ);

- не  обеспечено  категорирование  по  взрывопожарной  и  пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8
Федерального  закона  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»  помещение  пищеблока  с  обозначением  категории  на  входных
дверях с наружной стороны (пункт 12 ППР в РФ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013).

На  основании  вышеизложенного,  учитывая  характер  выявленных
нарушений, а также тот факт, что, в случае наступления чрезвычайной ситуации,
связанной  с  возникновением  пожара,  указанные  нарушения  повлекут
непосредственную угрозу  причинения  вреда  жизни  и  тяжкого  вреда  здоровью
граждан,  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного
и  (или)  техногенного  характера,  просим  Вас  принять  неукоснительные  меры
по  устранению  выявленных  нарушений  требований  пожарной  безопасности
на вышеперечисленных объектах.

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Новоалександровскому городскому округу 
и Красногвардейскому муниципальному округу 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления Р.Х. Султанов

(8 6544) 67-3-47


